Tet

iy

ofeljard 1gtra

vill

amvédelm

bekdtés

#16mm/1m horg. kéracél

villamvédelmi felfogdrid
\E»ns LPZ OA

i & i
H/\J
; g
:ﬁ,/.{ \‘!/
+8,72
-4
J@AN
&
1|
Hp
///
/
/
Iy] é_ \’!I
/__._.__.;._.__._'\ 4 /___.

VILLAMVEDELMI SZERELVENYEK ELHELYEZESE
METSZET M=1:200

g16mm/1m horg. koracél
villémvédelmi felfogdrad
LPZ 0,

Szelldzd villdm—

v&delmi bekBtése

LPZ 0, Attika badogozas
vv. bekbtése

LPZ0g

Attika bddogozas

7+7,85

Nopelkmek [ ]

wv. bekdigse

':17¢s 35

#8mm SlEttt’@rg.l<'circ10<’al
levezetd vezeték

#8mm h_l‘é"?‘% kdracél

LPZ1

falba shidlyesztve

Vizsgdld dsszekdtd
falba siitigesztve
<|7$035
o0

villamvédelmi fsldeld | -

T /pot kiegyen! Tt}

levezetd vezeték
falba SU?}F?E'sztve
Vizsg@ld Ssszekdtd

ki i [1t® ve%\ falba siiflyesztve
' ,,[4

210mm horgj| kéracél 310mm k!prg. k'dr@é;a

vezeték

JELMAGYARAZAT

Levezetd vezeték, 8mm horg. kdracél,

OBO 165 MBG—8 tip. tartskon rogzitve,

ill. oldalfalon falba siillyesztve

—————. — Potencidlkiegyenlitd vezeték, ¢10mm horg. kdracél,
Idbazaton, hoszigetelés alatt elhelyezve

Villamvédelmi felfogdrld, #16mm horganyzott
koracél, L=100cm

Meglévd, megmaradd villamvédelmi felfogérid
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Vizsgdlo Osszekdtd, kétcsavaros szorits (+1,5m),
falba slllyesztve, ellenérzé ajtéval

Attika bddogozas, tetdfeljars létra, ill. meglévd
feléepTtmeény villamvédelmi bekdtése
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Meglévd, megmaradd villamvédelmi foldeld

Villamvédelmi foldeld, #20mm /3m
horganyzott rad
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MEGJEGYZES

A villamvédelmi haldzat kotései fold felett csavaros,
fold alatt hegesztett kivitellek legyenek.

A hegesztett kotések 15cm atlapoldssal 150mm
varratkeresztmetszettel &s hideghorgany vagy bitumenes
korrozidvédelemmel készlljenek.

A foldeld rendszer eltakar@sa eldtt villamvédelmi feliilvizsgaldi
jogosultsaggal rendelkezd szakembernek az eltakardsra keriild
résznek részleges felllvizsgalatat el kell végezni.

Villdmvédelmi szint: LPL-1V,
Villamvédelmi rendszer osztdlya: LPS-1v.

Vonatkozd szabvényok: MSZ EN 62305-1,2,3,4

Az MSZ EN 62305-3:2011 L7 fejezet szerinti vizsgdlatok
elvégzéseit fényképekkel is dokumentdini kell!
A terv csak muszaki lefrassal egylitt érvényes.

Az MSZ EN 62305-2:2012 sz. szabvény szerinti
kockdzatelemzést a muszaki lefrds mellékletei tartalmazzak.
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